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Gruner AG, Basel

Ausführungsplanung

PLANVERFASSER
Gruner AG
Gellertstrasse 55   CH-4020 Basel
Telefon +41 61 317 61 61
Fax +41 61 312 40 09
SN EN ISO 9001
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PLANNUMMER INDEXINDEXDATUM GEZEICHNET / MA-KÜRZEL MASSSTAB

ZUGEHÖRIGE PLÄNE / LISTEN

BAUTEILE

Magerbeton

Vorfabrizierte Betonelemente

Bestehend

Betonwände im darüberliegenden Geschoss

Füllbeton
Backstein
Kalksandstein
Dämmung

SCHALUNG
Schalungsflächen entsprechend SIA Norm 118 / 262 Anhang C

NPK A NPK B NPK C NPK D NPK E NPK F

BETONQUALITÄT

C 20/25 C 25/30 C 25/30 C 30/37 C 25/30 C 25/30 C 30/37
XC3 (CH) XC4 (CH)

XF1 (CH)

Dmax 32
Cl 0.10

Dmax 32
Cl 0.10

Dmax 32 Dmax 32
Cl 0.10

Dmax 32
Cl 0.10

Dmax 32
Cl 0.10

Dmax 32
Cl 0.10 Cl 0.10

Druckfestigkeitsklasse
Expositionsklassen

Nennwert Grösstkorn
Klasse des Chloridgehaltes

Beton nach SN EN 206:2013

XC2 (CH) XC4 (CH)
XD1 (CH)
XF2 (CH)

XC4 (CH)
XD1 (CH)
XF4 (CH)

XC4 (CH)
XD3 (CH)
XF2 (CH)
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- Innenwände
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- Streifenfundamete
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- Stützmauern
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- Rampe
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Frost-Tausalz-Widerstand

Beton für:
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Bemerkungen Bemerkung Bemerkung Bemerkung Bemerkung Bemerkung Bemerkung Bemerkung

BE1

XC2 (CH)

Cl 0.20

Recyclingbeton RC-C
Rc min. 25 M.%
Rb max. 5 M.%
Ercm min. 
30000 N/mm2

- Fundamente
- Bodenplatten 
- erdberührte
  Aussenwände

BEMERKUNGEN
- Sämtliche Aussparungen und Einlagen sind aus den Plänen der Fachplaner, des Architekten sowie 

der Hersteller- und Installationsfirmen zu entnehmen.
- Wassernasen + Dreikantleisten gemäss Angabe Architekt/Bauleitung. 
- Abdeckung Anschlussbewehrung ohne Haken gemäss SUVA-Vorschriften durch Baumeister zu erstellen.
- Sämtliche Masse sind vom Unternehmer auf eigene Verantwortung zu kontrollieren,

allfällige Differenzen sind der örtlichen Bauleitung unverzüglich zu melden.
- Alle Abdichtungen sind nach den Verlegevorschriften der Herstellfirma auszuführen.
- Alle Arbeitsfugen und Anschlussflächen sind rau auszubilden

(ca. ein Viertel des Grösstkorndurchmessers Dmax).

- Die Verwendung von Betonzusätzen ist von der Bauleitung zu genehmigen. 
- Der Bauingenieur ist min. 24h vor Beginn des Betonierens zu benachrichtigen.
- Ausschalfristen sind in Funktion mit der erreichten Betonfestigkeit festzulegen resp. mit dem

projektleitenden Bauingenieur zu vereinbaren.
- Sämtliche Sichtbetonoberflächen dürfen nicht beschriftet werden und sind zu schützen.

Für Sichtbetonarbeiten gelten erhöhte Anforderungen, geringe Toleranzen und sind scharfkantig 
auszuführen. 

Schalungsart Typ 2.1 für Wände und Decken
Schalungstyp für Sichtbeton und Schalbild nach Plan Architekt
Abfasung der sichtbaren Betonkanten nach Angaben Architekt / Bauleitung

BE3

C 50/60 SCC

XC4 (CH)

Dmax 16

nein

- Brüstungen innen
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Ausgiessmörtel
20 mm
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